
PRÜFUNG VON ANLAGEN IN 
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN 
BEREICHEN 

klassische Mängel
13.11.2025



Betrieblicher Explosionsschutz und Prüfungen

2

Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Feuchtigkeit durch defekte 
Dichtungen

Offene Kabelenden nicht auf 
Erde gelegt
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Beispiele für Abweichungen
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5

Beispiele für Abweichungen

Fehlende Halterung

Defekte Erdungszange

Nicht isolierte heiße 
Oberfläche
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Defecketer Erdungsanschluß Ölverlust an einer Maschine
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Brennbare Substanzen (Öl), bereits oxidiert Fehlende Kabelbefestigung
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Mangelschmierung

Falsche Klemmen und 
falsch angeschlossene 
Kabelenden

Produktaustritt über 
Flammensieb durch 
Drucktransmitter-
einstellung
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Spraydose mit 
Lack

Betriebsmittelverlust 
Gleitringdichtung

Fehlende Stopfen

Erdung?

Kabeleinführung und Zugentlastung
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Falsch installierte Lampe, 
Hitzestau

Manipulierte LoTo

Nicht angeschlossene 
Überwachungseinrichtungen

Falsche Ventilstellung

Manipulierte LoTo
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Nicht angeschlossener 
Blitzfangstab

Falsch herum eingebaute Detonationssicherung
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Dichtung und Blende der Lampe Wasser in der Lampe

Wasser in der Lampe durch 
falsche Installation
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Schraube fehlt und Nieten
Starke Korrosion 
dadurch Feuchtigkeit 
im Anschlusskasten

Schraube fehlt
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Heizung ungeregelt, 
Fremdstoffe auf der heizung, 
Undichtigkeit

Kabel Alterung
Kabel abgekiffen
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Muffen überaltert mit Rissen Kabel aus Muffe herausgerissen, 
Kabelhalterungen
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Grünbewuchs

Pumpe, LoTo ungenügend

Fehlende Beschilderung
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Wirksamkeit nicht gegeben!Manipulation einer WarneinrichtungSchalter manipuliert
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Zerstörte Kategorie 1 
Taschenlampe und 
Mobiltelefon Kat 2

Freiverdrahtung von Schaltern für Festinstallation
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Fehlendes EX-Schild „Überlisten“ der 
Erdungsüberwachung

Fehlende Funktion der 
Löschanlage durch Grünbewuchs
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Beispiele für Abweichungen
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Beispiele für Abweichungen

Aktive Abfüllung in einem Lager für passive Lagerung,
Überlagerte Chemikalien,
Fehlende Erdung an Pumpe, Auffangsysteme und Fass
Falsche Kennzeichnung der Gebinde
Keine Trichter zum Umfüllen
…..



VIELEN DANK
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